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内回流混合液溶解氧对工艺脱氮影响及其工程控制措施
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（中国市政工程华北设计研究总院有限公司，天津　３０００７４）

　　摘要　针对高排放标准城镇污水处理厂运行中普遍存在内回流混合液携带溶解氧进入缺氧池

导致工艺脱氮效能下降的实际问题，以太湖流域某市典型高排放标准城镇污水处理厂为例进行了分

析，结果表明：太湖流域典型高排放标准城镇污水处理厂混合液内回流点溶解氧浓度较高，平均值为

３．２２ｍｇ／Ｌ，可导致工艺系统脱氮量平均下降２．４１ｍｇ／Ｌ，内回流混合液溶解氧对工艺系统脱氮效能

的不利影响显著。另外，提出了相应的工程控制措施———基于消氧池的强化脱氮方法，并提出消氧

池的设计水力停留时间为０．５～１ｈ。
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国家水体污染控制与治理重大科技专项（２０１２ＺＸ０７３１－００１）。

　　在传统工程设计方法下，城镇污水处理厂运行

中普遍存在内回流混合液携带较高浓度溶解氧进入

缺氧池会导致工艺脱氮效能下降的实际问题，对低

碳氮比进水水质下高排放标准污水处理厂的稳定达

标与节能降耗影响显著。目前国内关于内回流混合

液溶解氧 对 工 艺 脱 氮 效 能 影 响 的 研 究 较 少［１，２］，也

未提出具有可操作性的内回流混合液溶解氧控制措

施。因此，本文以太湖流域某市典型高排放标准 城

镇污水处理厂为例，以对内回流混合液溶解氧浓度

的现场调研为基础，分析其对工艺脱氮效能的不利

影响，并针对内回流混合液溶解氧问题研究提出了

基于消氧池的工程控制措施及其工艺设计参数，以

期为 高 排 放 标 准 污 水 处 理 厂 的 强 化 脱 氮 提 供 新

思路。

１　内回流混合液溶解氧浓度调研及对工艺脱氮影

响分析

１．１　内回流混合液溶解氧浓度调研

太湖流域所属污水处理厂大多执行《城镇污 水

处理厂污染物排放标准》（ＧＢ　１８９１８－２００２）一级Ａ
标准，因此，以太湖流域某市为例，对其所属４座典

型高排放标准城镇污水处理厂的内回流混合液溶解

氧浓度进行了现场调研，结果见表１。
由表１可见，太湖流域某市城镇污水 处 理 厂 混

合液内回流点ＤＯ浓度较高，最小值、最大值和平均

表１　回流混合液ＤＯ浓度调研结果

污水处理厂 设计规模／万ｍ３／ｄ 工艺类型 内回流点ＤＯ／ｍｇ／Ｌ
ＱＴ厂 １．５ 改良Ａ２／Ｏ　 ４．６
ＱＳ厂一期 ２．５ 常规Ａ２／Ｏ　 ２．４５
ＱＳ厂二期 ２．５ 常规Ａ２／Ｏ　 ２．２８
ＪＢ厂一期 １０ 改良Ａ２／Ｏ　 ２．６５
ＪＢ厂二期 １０ 改良Ａ２／Ｏ　 ４．６３
ＪＢ厂三期 １０ 改良Ａ２／Ｏ　 ２．３６
ＣＢ厂二期 ５ 常规Ａ２／Ｏ　 ２．８
ＣＢ厂三期 ５ 常规Ａ２／Ｏ　 ３．９７

值分别为２．２８ｍｇ／Ｌ、４．６３ｍｇ／Ｌ和３．２２ｍｇ／Ｌ，而
目前在高排放标准污水处理厂工程设计和运行控制

中，为减小内回流混合液ＤＯ对 工 艺 脱 氮 的 不 利 影

响，同时考虑到防止二沉池底污泥因厌氧而上浮，通
常采取将好氧池末段的ＤＯ控制在２ｍｇ／Ｌ的强化

脱氮措施，但实际运行中由于受到进水水质波动以

及鼓风曝气系统设计和运行控制方法的影响，好氧

池末段的ＤＯ浓 度 很 难 控 制 在２ｍｇ／Ｌ左 右，由 于

通常混合液内回流点设置在好氧池末端，因此，现状

大多高排放标准污水处理厂混合液内回流点的ＤＯ
浓度均高于２ｍｇ／Ｌ。

１．２　内回流混合液溶解氧对工艺脱氮影响分析

一般来说，内回流混合液携带ＤＯ进入缺氧池，

会迅速消耗部分进水碳源或外加碳源，影响缺氧池

的反硝化效果和工艺系统的脱氮效能，进而影响高

排放标准污水处理厂的稳定达标和节能降耗。根据

ＤＯ和ＣＯＤ的相关性、反硝化理论［３］以及物料平衡

原理（在不考虑生物同化作用下，去除１ｇＮＯ３－－Ｎ
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需消耗碳源２．８６ｇＣＯＤ），在一定的内回流比ｒ和内

回流混合液ＤＯ浓 度 下，内 回 流 混 合 液 溶 解 氧 对进

水碳源或外加碳源的消耗量为ｒ×ＤＯ　ｍｇ／ＬＣＯＤ，进
而导致工艺系统脱氮能力下降ｒ×ＤＯ／２．８６ｍｇ／Ｌ。
可见，内回流混合液溶解氧浓度和内回流比均是影

响工艺脱氮的重要因素，两者共同决定内回流混合

液溶解氧对工艺脱氮的影响程度。因此，基于上 述

内回流混合液ＤＯ浓度调研结 果，结 合 工 艺 运 行 控

制参数，对太湖流域某市典型城镇污水处理厂内回

流混合液ＤＯ对工艺系统脱氮效能的不利影响进行

了具体分析，结果见表２。
表２　内回流混合液ＤＯ对工艺脱氮影响

污水处理厂
内回流点

ＤＯ／ｍｇ／Ｌ
内回流比

ｒ／％
碳源消耗
／ｍｇ／ＬＣＯＤ

脱氮量下

降量／ｍｇ／Ｌ

ＱＴ厂 ４．６　 １５０　 ６．９　 ２．４１
ＱＳ厂一期 ２．４５　 ２００　 ４．９　 １．７１
ＱＳ厂二期 ２．２８　 ２００　 ４．５６　 １．５９
ＪＢ厂一期 ２．６５　 １００　 ２．６５　 ０．９３
ＪＢ厂二期 ４．６３　 １００　 ４．６３　 １．６２
ＪＢ厂三期 ２．３６　 １００　 ２．３６　 ０．８３
ＣＢ厂二期 ２．８　 １００　 ２．８　 ０．９８
ＣＢ厂三期 ３．９７　 １００　 ３．９７　 １．３９

　　由表２可见，内回流混合 液ＤＯ对 工 艺 系 统 脱

氮效能的影响有差异，各厂工艺系统脱氮量下降量

的最小值、最大值和平均值分别为０．８３ｍｇ／Ｌ、２．４１
ｍｇ／Ｌ和１．４３ｍｇ／Ｌ，而 目 前 高 排 放 标 准 污 水 处 理

厂运行中为强化脱氮而投加外碳源实现的ＴＮ去除

增量为１～３ｍｇ／Ｌ，两者基本相当，说明在现行工程

设计和运行管理方法下高排放标准污水处理厂运行

中内回流 混 合 液ＤＯ对 工 艺 系 统 脱 氮 效 能 影 响 显

著，应针对内回流混合液ＤＯ问 题 采 取 相 应 的 工 程

控制措施。

２　基于内回流 混 合 液ＤＯ问 题 的 工 程 控 制 措 施 及

其工艺设计参数研究

２．１　基于内回流混合液ＤＯ问题的工程控制措施

针对目前高排放标准污水处理厂运行中内回流

混合液ＤＯ对工艺系统脱氮效能产生显著不利影响

的问题，基于强化脱氮和节能降耗，提出了相应的工

程控制措施———基 于 消 氧 池 的 强 化 脱 氮 方 法［４］，其

工艺流程见图１。
该基于消氧池的强化脱氮方法的主要特点有以

下３点：一是在传统好氧池之后设置消氧池，利用污

图１　基于消氧池的强化脱氮方法工艺流程

泥自身的耗氧能力对好氧池出水混合液进行消氧，
将ＤＯ尽 量 控 制 在０ｍｇ／Ｌ左 右，并 将 混 合 液 内 回

流点设 置 在 消 氧 池 末 端，达 到 消 除 内 回 流 混 合 液

ＤＯ对工艺脱 氮 产 生 不 利 影 响 的 目 的；二 是 运 行 中

好氧池的ＤＯ可 控 制 在１ｍｇ／Ｌ左 右，有 利 于 降 低

后续消氧池的消氧负荷和设计水力停留时间；三是

在消氧池之后 设 置 设 计 水 力 停 留 时 间 为０．５～１ｈ
的后好氧池，运行中将其ＤＯ控制在２ｍｇ／Ｌ左右，
在防止二沉池底部污泥因厌氧而上浮和确保出水中

含有一定浓度ＤＯ的同时，还 可 进 一 步 进 行 有 机 物

生物氧化反应、硝化反应和好氧吸磷反应。

２．２　消氧池设计水力停留时间研究

为有效指导高排放标准污水处理厂消氧池的工

程设计和运行管理，必须对消氧池的设计水力停留

时间进行研究，结合消氧池的工作原理，由于好氧池

出水混合液的耗氧速率是分析消氧池设计水力停留

时间的基础，并且污水处理厂工艺设计是以冬季最

低温度为最不利设计条件，因此，以ＪＢ污水处理厂

一期和三期好氧池末端的混合液为研究对象，通过

小试对其冬季下的耗氧速率分别进行了研究，结果

见图２和图３。

图２　ＪＢ污水处理厂一期好氧池末端混合液耗氧速率

图３　ＪＢ污水处理厂三期好氧池末端混合液耗氧速率
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由图２和图３可见，冬季ＪＢ污水处理厂一期和

三期好氧池末端混合液均具有一定的耗氧能力，在

３０ｍｉｎ内 的 耗 氧 能 力 分 别 为 ２．２ ｍｇ／Ｌ 和 ２．６
ｍｇ／Ｌ，结合污泥浓度，折算冬季ＪＢ污水处理厂一期

和三期好氧 池 末 端 混 合 液 的 耗 氧 速 率 分 别 为１．８３
ｍｇＤＯ／（ｇＶＳＳ·ｈ）和２．７５ｍｇＤＯ／（ｇＶＳＳ·ｈ），平 均

耗氧速率为２．２９ｍｇＤＯ／（ｇＶＳＳ·ｈ）。
为分析消氧池的实际水力停留时间，对 相 关 参

数设定如 下：①消 氧 池 进 水 混 合 液 和 出 水 混 合 液

ＤＯ浓度分别为１ｍｇ／Ｌ和０ｍｇ／Ｌ；②一般冬季城

镇污水处 理 厂 污 泥 浓 度 较 高，消 氧 池 ＭＬＳＳ设 为

４ｇ／Ｌ，污泥活性 ＭＬＶＳＳ／ＭＬＳＳ设为５０％；③消氧

池的耗氧速率以ＪＢ污水处理厂一、三期好氧池末端

混合液的平均耗氧速率２．２９ｍｇＤＯ／（ｇＶＳＳ·ｈ）计。
基于上述设定，对消氧池所需的实际水力停留时间

进行了分析，结果见表３。
表３　消氧池实际水力停留时间

ＤＯ降低量
／ｍｇ／Ｌ

ＭＬＳＳ
／ｇ／Ｌ

ＭＬＶＳＳ／ＭＬＳＳ
／％

耗氧速率
／ｍｇＤＯ／（ｇＶＳＳ·ｈ）

实际 ＨＲＴ
／ｈ

１　 ４　 ５０　 ２．２９　 ０．２

　　由表３可见，为消除内回 流 混 合 液ＤＯ对 工 艺

系统脱氮效能的不利影响，实际运行中消氧池所需

的实际水力停留时间为０．２ｈ。
设计水力停留时间是污水处理厂工艺设计的重

要设计参数，在一定的工艺参数下，其直接决定工艺

单元的实际水力停留时间，进而影响工艺单元效能。
因此，基于上述消氧池所需的实际水力停留时间，结
合一般高排放标准污水处理厂工艺设计参数（设计

内回流比为１００％～３００％、设计外回流比为５０％～
１００％），对不同设计工艺参数下消氧池的 设 计 水 力

停留时间进行了分析，结果见表４。
表４　不同设计工艺参数下消氧池设计水力停留时间

实际 ＨＲＴ
／ｈ

设计内回流比
／％

设计外回流比
／％

设计 ＨＲＴ
／ｈ

０．２　 １００　 ５０　 ０．５
０．２　 ３００　 １００　 １
０．２　 ２００　 １００　 ０．８

　　由表４可见，为满足实际运行中消氧池所需的

实际水力停留时间，不同设计内、外回流比下，消氧

池的设计水力停留时间不同，在设计外回流比５０％
和内回流比１００％下，消 氧 池 的 设 计 水 力 停 留 时 间

为０．５ｈ，在设计外回流比１００％和内回流比３００％

下，消氧池的设计水力停留时间为１ｈ。因此，对于

我国大多高排放标准城镇污水处理厂来说，为消除

内回流混 合 液ＤＯ对 工 艺 系 统 脱 氮 效 能 的 不 利 影

响，消氧池的设计水力停留时间应为０．５～１ｈ，其具

体设计水力 停 留 时 间 应 根 据 工 艺 系 统 的 最 大 设 计

内、外回流比之和进行确定。

３　结论与建议

（１）太湖流域某市典型高排放标准城镇污水处理

厂生产运 行 中 混 合 液 内 回 流 点ＤＯ浓 度 较 高，最 小

值、最大值和平均值分别为２．２８ｍｇ／Ｌ、４．６３ｍｇ／Ｌ和

３．２２ｍｇ／Ｌ。
（２）现行工程设计和运行管理方法下，高排放标

准污水处理厂运行中内回流混合液ＤＯ对工艺系统

脱氮效能的不利影响显著，太湖流域典型高排放标

准城镇污水处理厂内回流混合液ＤＯ导致工艺系统

脱氮量平均下降２．４１ｍｇ／Ｌ。
（３）在传统好氧池 之 后 设 置 设 计 水 力 停 留 时 间

为０．５～１ｈ的消氧池，利用污泥自身的耗氧能力消

除溶解氧，可有效解决现行高排放标准污水处理厂

运行中内回流混合液ＤＯ导致工艺系统脱氮效能下

降的问题，达到强化脱氮和节能降耗的目的。
（４）建议工程设计人员在设计消氧池时，应根据

工艺系统的最大设计内、外回流比之和以及好氧末

段污泥耗氧速率确定消氧池的设计水力停留时间，
条件允许时应对污水处理厂前期工程开展好氧末段

污泥耗氧速率试验；在消氧池运行时，为消除内回流

混合液ＤＯ对工艺系统脱氮 的 不 利 影 响，应 尽 量 将

好氧池的ＤＯ浓度控制在１ｍｇ／Ｌ左右。

参考文献

１　王佳伟，周军，甘一萍，等．溶解氧对Ａ２／Ｏ工艺脱氮除磷效果的

影响及解决办法．给水排水，２００９，３５（１）：３５～３７

２　李培，潘杨．Ａ２／Ｏ工艺内 回 流 中 溶 解 氧 对 反 硝 化 的 影 响．环 境

科学与技术，２０１２，３５（１）：１０３～１０６

３　郑兴灿，李亚新．污 水 除 磷 脱 氮 技 术．北 京：中 国 建 筑 工 业 出 版

社，１９９８

４　杨敏，孙永利，郑兴灿，等．一种基于精细化管理的城市污水强化

脱氮除磷系 统 及 其 处 理 工 艺．中 国 专 利：ＣＮ１０４０３０４４３Ａ，２０１４

－０９－１０

　　＆Ｅ－ｍａｉｌ：７０７１８０２９７＠ｑｑ．ｃｏｍ
收稿日期：２０１４－１１－１３
修回日期：２０１５－０１－２６


